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Stadt Kassel
Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Generalsanierung der Sporthalle
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Tür-, Fenster- und Brüstungshöhen bezogen auf OKFFB!
OK FFB EG Halle = +206,597 müNN

Alle Masse am Bau sind eigenverantwortlich zu prüfen.
Abweichungen sind unverzüglich der  Bauleitung zu melden
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Bodenaufbau flächenelastischer Sportboden:
3,2mm Sportlinoleum
2x9mm Lastverteilung: Birken-Sperrholz, verklebt
15mm Elastikschicht: PUR-Verbundschaum
3,2mm Hartfaser
PE-Folie, überlappend verlegt
40mm System Fußbodenheizung
ca. 12cm Dämmung: EPS DIN EN 13164 035
Ausgleichsschüttung 0-30mm
Abdichtung PE-Folie 0.5mm
Stb-Decke Bestand

Bodenaufbau:
1cm Fliesen auf Dünnbett
6cm Zementestrich. faserbewehrt
PE-Folie
8cm Dämmung: EPS 032
Abdichtung nach DIN 18195
Stb-Decke Bestand

Wandaufbau Sporthalle bis ca 2.50m:
2cm Gipsputz
38cm Vollklinker Bestand
Trennfolie
Konterlattung / UK gem. Prallwandzulassung
Akustikdämmung
Prallschutz: Lattung
Sichtseite geschliffen, gefast

Wandaufbau Anbau:
1cm HPL-Platte
UK/ 40m Luftschicht
12cm Dämmung: XPS DIN EN 13164 035
17-5 - 24cm HLZ Bestand
GK-Vorsatzschale
in Naßzellen: Fliesen

Wandaufbau Sporthalle:
2cm Zementputz

38cm Vollklinker Bestand
Innenputz Zementputz/

Sanierputz neu

RR

Bodenaufbau starrer Sportboden:
3,2mm Sportlinoleum
2x9mm Lastverteilung: Birken-
Sperrholz, verklebt
Holzlatten-Unterkonstruktion dazwischen
4cm Dämmung: EPS DIN EN 13164 035
Ausgleichsschüttung 0-15 mm
Abdichtung nach DIN 18195
Stb-Decke Bestand

RR
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Versatz RFB
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2.12 Waschraum Mädchen

2.11 Umkl Mädchen2.7 Lehrer/-in /
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1.4 Abst.

1.1 Turnraum

2.10 TGA Raum

1.3 Geräte Erweiterung

Tür neu 1-flügelig
NA

N
A

NA

NA

2.6 Lager

OKRFB: -0,22

2.4 Flur

2.3 Umkl Jungen

2.2 Waschr Jungen

2.1 Abst./ Geräte

1.2 Geräte
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neuer Sturz:  2 x HEA 140
Auflager: je 15cm auf Mörtelbett

vorläufig! Höhe RFB prüfen!!

OKRFB: -0,13

OKRFB: -0,13

Sportlinoleum
Prallschutz: Lattung
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Fliesen neu
Putz / Fliesen neu

Öffnung NEU

Sportboden+Linoleum

Sportboden+Linoleum
Putz neu

Linoleum neu
Putz / Fliesen neu
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Linoleum
Putz neu

Fliesen neu
Putz neu

Linoleum
Putz neu

2.9 WC-M
Fliesen neu
Putz / Fliesen neu

Linoleum
Putz neu Fliesen neu
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Ziegelsturz,
vorgespannt

Ziegelsturz,
vorgespannt

Ziegelsturz,
vorgespannt
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neuer Sturz:  2 x HEA 140
Auflager: je 15cm auf Mörtelbett

neuer Sturz:  2 x HEA 140
Auflager: je 15cm auf Mörtelbett neuer Sturz:  2 x HEA 140

Auflager: je 15cm auf Mörtelbett

neuer Sturz:  2 x HEA 140
Auflager: je 15cm auf Mörtelbett
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TRENNWAND

RRRR RR

S
TB

-S
tu

rz
,

25
/1

1,
5

S
TB

-S
tu

rz
,

25
/1

1,
5

S
TB

-S
tu

rz
,

25
/1

1,
5

S
TB

-S
tu

rz
,

25
/1

1,
5

S
TB

-S
tu

rz
,

25
/2

4

Ü
Z 

5/
24

Ü
Z 

5/
24

Öffnung NEU

KG 100 in vorh. Kanal

DN 100

Grundleitung in
vorh. Kanal
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SW DN 100 SW DN 100

SW DN 100

SW 70 in
Wand

DN 100

vorh. Anschlussleitung
an vorh. SW Schacht

Anschluss an vorh.
Anschlussleitung SW herstellen

BA DN
100

Spiegel ca
50/150cm

Spiegel ca
50/150cm

Linoleum
Putz neu

HandtrocknerHandtrockner

Fliesen neu
Putz / Fliesen neu

Sportlinoleum
Putz neu

Reinstreifermatte 20mm

Spiegel ca
40/120cm

Spiegel ca
40/120cmFliesen neu

Putz / Fliesen neu

Brüstung waagrecht Brüstung geneigt Brüstung geneigtBrüstung waagrecht Brüstung geneigt

= GK-Decke glatt

Decke
tiefer unter
Leitungen

Decke
dicht
unter
Leitungen
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Grundriss EG
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A             15.10.2009   Grundleitungen/ Sturzhöhen                                                                       ms

B             15.4.2010    allg. Aktualisiert                                                                                            ms

C             07.06.2010    allg. Aktualisiert/ Wandstärken TRB                                                            ms

D             07.07.2010     Wände TRB WC-J; Decken TRB ergänzt                                                    ms


